POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ZAGANIU

68-100 Zagan ul. Szprotawska 45a
tel. (068) 4776600, fax (068)4776600

e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZAGANIU
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Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zaganiu informuje, ze analiza probek
wody pobranych do badania w dniu 05.12.2017r (protok6t pobrania probek wody
do spozycia NR Zag.HK-153/17 ) z wodociagu publicznego w Szprotawie w ramach
monitoringu kontrolnego przez przedstawicieli PSSE w Zaganiu wykazata, ze jako$¢ wody
w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015t w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz.1989 ).

W zalaczeniu :

1. Sprawozdanie z badan NR OL-LBS-1461-1464/2017 z dnia 11.12.2017r
2. Sprawozdanie z badan NR OL-LMiP-1461-1464/2017 z dnia 07.12.2017r

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta Szprotawa
67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45

2. A-aHK w/m
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Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemioclogiczna

ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Gora

Oddziat Laboratoryjny

Sekcja Badan Srodowiskowych

tel. /68/ 325-46-7T1 w.226
fax: /68/351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR OL-LBS-1461-1464/2017
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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zaganiu

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

Harmonogram pobierania probek na 2017r.
OL-LBS.910.5.2017.59

Informacje dotyczace pobierania prébek

Data pobrania prébki: 05.12.2017

Numer protokotu pobrania: Zag. HK - 153/17

Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zaganiu — Z. Gotab, E. Gérniak

Opis, stan 1 identyfikacja

obiektu badania

Przedmiot badania: probki wody do spozycia

Probki wody z wodociagu publicznego Szprotawa gm. Szprotawa —
wydajnos¢ wodociagu 2868 m*/d
Stan probek: prawidlowy

Data dostarczenia do badania

05.12.2017

Data wykonania badania

05.12.2017 - 11.12.2017

Wyniki badan

Badany wskaznik Metoda badawcza Jednostka Nr probki Nr prébki Wartosci
miary OL -1461 OL — 1462 dopuszczalne'

Miejsce pobrania Woda Sie¢ u odbiorcy
prébki: wprowadzana do wody ul.

sieci SUW —ul. Sobieskiego 10

Miynarska w w Szprotawie
Szprotawie
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,32+0,07 0,40 = 0,08 1
Barwa PN-EN ISO 7887: 2012+ mg /1 Pt 63+1,6 10,2+2.6 ---
Apl:2015-06 metoda C

Liczba progowa zapachu PB/LBS-06 wydanic 2 <] <1 ---
(TON) z dnia 04.08.2005r. Akceptowalny Akeeptowalny
Liczba progowa smaku PB/LBS-06 wydanie 2 <1 <1 -
(TFN) z dnia 04.08.2005r. Akceptowalny Akceptowalny
pH PN-EN ISO 10523:2012 7.5+0,1 7.4=0,1 6,5-9.5

(T pomiaru; 22.0°C) (T pomiaru: 22,6°C)
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888: 1999 pSiem 3776 389+6 2500
wlasciwa (T pomiaru: 22,2°C) (T pomiaru: 23,3°C)
Stezenie jonu amonowego | PN-ISO 7150-1:2002 mg/] <(,05 < 0,05 0,5

I'Zoodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r.. poz. 1989.
Liczba za znakiem ,=" oznacza niepewnosé rozszerzona przy poziomic ufnosci ok. 93% i wspolezynniku rozszerzenia k=2, oszacowana bez procesu

pobierania probek.

Wartos¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci sig ponizej zakresu roboczego metody.
Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korekte za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

Sprawozdanie z badan bez pisemngj zgody Powiatowej Stacj Sanitarne- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosei.
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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zaganiu i
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania probek na 2017r
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LMiP.910.5.2017.65

Data pobrania probki: 05.12.2017

Numer protokotu pobrania: Zag HK-153/17

Informacje dotyczace pobierania probek - . s :
)¢ dotyczace p P ldentyfikacja probkobiorey: przedstawiciele Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Zaganiu - E. Goérniak, Z.Gotab

Przedmiot badania: prébki wody do spozycia

Probki wody z wodociagu publicznego w Szprotawie gm. Szprotawa
wydajnos¢ wodociggu 2868 m*/d

Stan probek: prawidlowy

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Data dostarczenia do badania 05.12.2017
Data wykonania badania 05.12.2017- 06.12.2017
Wyniki badan
) Metoda Nr prdbki
Badany wskaznik
y i badawcza | Scdnostka OL-1461 OL-1462
miaty Wartosei
1
Miejsce pobrania prébki: Woda wprowadzana do Sie¢ u odbiorcy wody dbpuszcralng
sieci SUW — ul. Sobieskiego 10
ul. Miynarska w Szprotawie w Szprotawie
Obecnos¢ i liczba bakterii z PN-EN ISO
grupy coli. 9308-1:2014-12 -
Metoda filtracji membranowe;j I/ 100 ¢ B 4
Zakres: od 1 jtk/100 ml
Obecnos$¢ i liczba Escherichia | PN-EN ISO
coli. 9308-1:2014-12 :
Metoda filtracji membranowej Jt/ 100m! 0 6 ¢
Zakres: od 1 jtk/100 ml
! Zeodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989
Wyniki badan
Badany wskaznik Metoda badawcza | Jednostka Nr probki
Miejsce pobrania probki et SieA?JI;-dlb?cfriy ul Siecc’ng;ldﬁb?:rcv Wartosci
i i: ¢ : Y
! p P Brzozowa 17 ul. Szkolna 2a dOPUSZCZEllﬂEI
w Wiechlicach w Lesznie Gérnym
gm. Szprotawa gm. Szprotawa
Obecnosc i liczba bakterii z grupy PN-ENISO 9308-
coli. 1:2014-12 3
Metoda filtracji membranowej e 100l y . g
Zakres: od 1 jtk/100 ml
Obecnoéé i liczba Escherichia coli. | PN-EN ISO 9308-
Metoda filtracji membranowej 1:2014-12 jtk/ 100ml 0 0 0
Zakres: od 1 jtk/100 ml

! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. Dz. U. 2 2015 r. poz. 1989

Osoba autorvzujaca sprawozdanie z badan: Zatwierdzit
‘SO OO =, PR TP
Wy data i podpis
Otrzymujg :
1. PSSE w Zaganiu (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Powiatowe] Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej




