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POWIATOWA   STACJA   SANITARNO –  EPIDEMIOLOGICZNA  W   ŻAGANIU 
                       

68-100 Żagań  ul. Szprotawska  45a 
tel. (068) 4776600 ,  fax (068)4776600 
 
e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl 
NIP: 924-16-37-703 

                                                                                                            
                  PAŃSTWOWY   POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY  W  ŻAGANIU 

 

                                                                               

                                                                                                               

NS -HK.903.121.2017 
     

D E C Y Z J A  nr  NS : HK  /   154 /  814 / 2017 

 

z dnia 14 listopada  2017r 
 

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), z § 3 ust.1 pkt. 1, ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1, § 

17 ust. 1 pkt 4, ust. 4, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.  w  

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.,  poz. 1989),  w 

związku  z art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

( tjDz. U. z 2017 r., poz. 1261), art. 5 i 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 139 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu  po rozpatrzeniu 

wyników badania wody ( data wpływu 14.11.2017r godz.7
52

 ). Sprawozdanie  z badań                       

NR OL-1149/2017/LMiP z dnia 13.11.2017r . 
 

                                                                                STWIERDZA: 

 

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi 

produkowanej przez wodociąg publiczny w Gościeszowicach gm. Niegosławice 

zaopatrującego miejscowości: Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, Mycielin, 

Niegosławice, Przecław, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegosławice, Długie gm. Szprotawa                  

i nakazuje 

 

        administratorowi wodociągu publicznego w Gościeszowicach gm. Niegosławice                                        

tj. Samorządowemu Zakładowi Komunalnemu w Niegosławicach, 67-312 Niegosławice. 

1. Zapewnić w wodociągu publicznym w Gościeszowicach gm. Niegosławice jakość 

wody odpowiadającą wymaganiom określonym w załączniku nr 3A do rozporządzenia 

Ministra  Zdrowia   z dnia 13 listopada 2015 r. w  sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.,  poz. 1989). 

 

2. Zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi dla mieszkańców miejscowości: Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, 

Mycielin, Niegosławice, Przecław, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegosławice, Długie 

gm. Szprotawa odpowiadającą wymaganiom w/w rozporządzenia. W przypadku 

korzystania z wody dostarczanej cysterną, wodę z cysterny można używać                              

do spożycia wyłącznie po przegotowaniu  – informacja o tym powinna być w sposób 

trwały umieszczona  na cysternie. 
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3. Poinformować mieszkańców miejscowości Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, 

Mycielin, Niegosławice, Przecław, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegosławice, Długie 

gm. Szprotawa korzystających  z wody pochodzącej z w/w wodociągu                                   

o stwierdzeniu braku jej przydatności  do spożycia i celów gospodarczych - woda 

może być używana wyłącznie  do spłukiwania urządzeń sanitarnych. 

 

4. Powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu 

o zapewnieniu w sieci wodociągu publicznego w Gościeszowicach gm. Niegosławice 

wody o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, 

poprzez przedstawienie wyników badania wody wykonanych w ramach prowadzonej 

kontroli wewnętrznej. 

 

      

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności 

 

UU  ZZ  AA  SS  AA  DD  NN  II  EE  NN  II  EE  

PPrrzzeepprroowwaaddzzoonnee  bbaaddaanniiaa  llaabboorraattoorryyjjnnee  pprróóbbeekk    wwooddyy  ppoobbrraannyycchh  ww  ddnniiuu  0099..1111..22001177rr..                                            

ww  rraammaacchh  mmoonniittoorriinngguu  kkoonnttrroollnneeggoo  przez laboratorium  EKOSYSTEMY – JT Teterycz Jerzy                          

ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra  zz  wwooddoocciiąągguu  ppuubblliicczznneeggoo      ww  GGoośścciieesszzoowwiiccaacchh                                          

ggmm..  NNiieeggoossłłaawwiiccee  ((  ddaattaa  wwppłłyywwuu  sspprraawwoozzddaanniiaa  zz  bbaaddaańń  ddoo  PPSSSSEE    ww  ŻŻaaggaanniiuu  1144..1111..22001177rr  

ggooddzz..77
5522

))  wwyykkaazzaałłyy,,  żżee  jjaakkoośśćć  wwooddyy  zzaawwaarrttaa  ww  zzaałłąącczznniikkuu  nnrr  33AA  ddoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  MMiinniissttrraa  

ZZddrroowwiiaa      zz  ddnniiaa  1133  lliissttooppaaddaa  22001155rr..,,  ((DDzz..  UU..  zz  22001155  rr..,,  ppoozz..  11998899))        ww  sspprraawwiiee  jjaakkoośśccii  wwooddyy  

pprrzzeezznnaacczzoonneejj  ddoo  ssppoożżyycciiaa  pprrzzeezz  lluuddzzii  nniiee  ooddppoowwiiaaddaa  wwyymmaaggaanniioomm,,  zz  uuwwaaggii  nnaa    ssttwwiieerrddzzoonnąą  

oobbeeccnnoośśćć::  bbaakktteerriiii  zz  ggrruuppyy  ccoollii  ww  iilloośśccii  9988  jj..tt..kk//110000mmll  ww  ssttaałłyymm  ppuunnkkcciiee  kkoonnttrroollnnyymm  ww  SSttaaccjjii  

UUzzddaattnniiaanniiaa  WWooddyy  ww  GGoośścciieesszzoowwiiccaacchh      ggmm..  NNiieeggoossłłaawwiiccee.. 

 

     Wobec powyższego po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu, stwierdził brak przydatności wody do spożycia                   

z wodociągu publicznego w Gościeszowicach gm. Niegosławice zaopatrującego  

miejscowości: Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, Mycielin, Niegosławice, Przecław, 

Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegosławice, Długie gm. Szprotawa. Stwierdzenie obecności 

bakterii z grupy coli w badanych próbkach wody może świadczyć o nieodpowiednim jej 

uzdatnianiu lub  wtórnym zanieczyszczeniu ściekami. Wykrycie w/w bakterii w wodzie 

przeznaczonej do spożycia, może stwarzać potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Jednocześnie zobowiązuje się administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych, 

mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

ujmowanej  z wodociągu publicznego w Gościeszowicach gm. Niegosławice odpowiadającej 

wymaganiom określonym w/w rozporządzeniu.  

 

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności gdyż jest                            

to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego. 

 

Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu odstąpił 

od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U.                  

z 2017 r., poz. 1257). 

 

Biorąc pod uwagę znaczenie kwestionowanych parametrów jakości wody dla zdrowia 

ludzi postanowiono jak w sentencji. 
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      Stosownie do §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.                          

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2015,  poz. 1989)                 

o podjętych działaniach w sprawie jakości wody zawiadamia się Wójta Gminy                                    

w Niegosławicach i Burmistrza Miasta w Szprotawie.                  

  

  

  
Pouczenie: 

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie,                   

które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 kpa wnosi się do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Żaganiu  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

W myśl art. 127a § 1 i 2 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia prawa odwołania 

strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, 

który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia                

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią za stron postępowania, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują do wykonania: 

Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach 

             67-312 Niegosławice    

                                                                               

Do wiadomości: 

1. Burmistrz  Miasta  Szprotawa 

            67-300 Szprotawa,  ul. Rynek 45 

2. Wójt Gminy Niegosławice, 67-312 Niegosławice 

3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. 

ul. Mickiewicza 12 b, 66-400 Gorzów Wlkp. 

4. Starostwo  Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu 

ul. Dworcowa 39,  68-100 Żagań 

5. Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

68-100 Żagań, ul. Szprotawska 30B 

6. HŻŻiPU w/m. 

7. HDM w/m 

8. EP w/m 

9. A-a HK w/m 


